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Datum Name

Gepr.
Gez. FUW STADTWERKE

BOCHUM

Unternehmensgruppe

Index

Bearb.

25.11.2022 Cordes

Anlage 2
Niedertemparatur-Wärmestation (indirekter Anschluss)



Wärmetauscher

Wärmemengenzähler

Manometer

Thermometer

Steuerleitung

Temp.-Messstelle

Schmutzfänger

Absperrarmatur

Sicherheitsventil

Motordrosselklappe

Entleerung

Entlüftung

Motorventil

(bei Stromausfall schließend)
Motorventil

Sinnbilder für
Niedertemperatur-Wärme- und

Kälteanlagen

Abteilung:
Fernwärmeversorgung

und
Stromerzeugung
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